
Contribución solar
para agua caliente
sanitaria y piscinas

Sku: CT1456

Horas: 10

Formato: HTML

CONTENIDOS

1. Condiciones generales. 2. Porcentaje de contribución solar mínima. 3. Pérdidas límite por
orientación. inclinación o sombras. 4. Rendimiento mínimo anual. 5. Condiciones aplicables
a las conexiones de captadores solares. 6. Condiciones de los acumuladores en
aplicaciones de ACS. 7. Potencia mínima de intercambiadores de calor independientes. 8.
Especificaciones en la colocación de tuberías. 9. Caudales recomendados en primario. 10.
Condiciones que deben cumplir los grupos de bombeo. 11. Condiciones que deben cumplir
los sistemas de purga de aire. 12. Sistemas auxiliares de apoyo mediante energía
convencional. 13. Condiciones que deben cumplir los sistemas de control.
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